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1 INLEDNING
Syftet med denna rapport är att belysa den 
ekonomiska bärkraften för små kraftvärmeanlägg- 
ningar. I huvudsak avses anläggningar för el- och 
värmeproduktion inom en fastighet eller grupper av 
fastigheter och en anläggning (här kallad MKV, Mikro 
Kraft - Värme) utgörs av en förbränningsmotor samt 
utrustning för generering av el och öveföring av 
värme.
Ur ekonomisk aspekt har denna teknik flera fördelar. 
Kostnaderna för ingående komponenter är relativt 
låga tack vare rationell tillverkning (stora 
serier). De här applikationerna syftar i huvudsak 
till reduktion av inköpt elenergi vilket ger hög 
kreditering för elproduktion.
Den "optimala" systemtekniska konstruktionen samt 
dimensioneringen av ett MKV-system påverkas av flera 
parametrar som till exempel energipriser, 
verkningsgrader, värmeunderlagets utseende etc.
För att på ett effektivt sätt kunna utföra den 
systemtekniska konstruktionen krävs någon form av 
verktyg så att olika tekniska lösningars ekonomiska 
utfall kan simuleras.
Detta verktyg är framtaget och redovisas i denna 
rapport. Verktyget utgörs av en beräkningsmodell 
(MKV-kalk) inlagd i matrisberäkningsprogram. Genom 
modeller kan olika tekniska utformningar simuleras 
och utnyttjas som underlag vid konstruktion av MKV- 
system.
22 TEKNIKÖVERSIKT 
2.1 Förbränningsmotorer
Inom förbränningsmotortekniken finns det två huvud­
typer av kolvmotorer, ottomotorer och dieselmotorer. 
Skillnaden mellan motortyperna är att vid en ideal 
ottoprocess sker förbränningen under konstant volym 
medan vid en ideal dieselprocess sker förbränningen 
under konstant tryck.
Ottomotorn är den "vanliga" tändstiftsmotorn, där 
bränsle- och luftblandningen antänds med en gnista i 
eller nära kolvens övre dödpunkt. Ottomotorn kan med 
fördel utnyttjas med naturgas. Eftersom naturgasen 
är mindre benägen för självantändning (knackning) än 
exempelvis bensin, går det att höja kompressionen 
vid naturgasdrift. Detta kan medföra att motorns 
verkningsgrad ökar.
En dieselmotor utformad för drift med enbart olja 
fungerar enligt följande:
Förbränningsluft sugs in i cylindern och komprime­
ras .
Vid maximal kompression, som är väsentligt högre än 
i en Ottomotor, har förbränningsluftens temperatur 
höjts och ligger klart över bänslets självantänd- 
ningstemperatur.
Olja sprutas då in i cylindern med högt tryck genom 
speciella munstycken. Olja atomiseras och självan- 
tänder.
Då dieselmotorn skall köras på gasformigt bränsle 
tillförs detta motorn med förbränningsluften och 
komprimeras. Antändning sker genom att en liten del 
dieselbränsle sprutas in vid max kompression. An­
delen dieselbränsle vid gas- och dieseldrift är 
cirka 5-8 % av totala bränsleenergitillförseln vid 
fullast.
I tabellen nedan ges en sammanställning av effekter 
och verkningsgrader för olika motortyper vid el- och 
värmeproduktion.
Ottomotor
Eleffekt- Elverks- Totalverk-
intervall ningsgrad ningsgrad
Fordonsmotor
Industrimotor
20 - 200 KW 25-30 % 75-85 % 
200 - 3000 kW 30-35 % 85-90 %
Dieselmotorer
Högvarvsdiesel
Mellanvarvsdiesel
200 - 1000 kW 35-40 % -80 % 
1000 - 3000 kW 45-50 % -90 %
Totalverkningsgraden är avhängd återvinningsgraden och kan i princip nå 100 % (110 % 
räknat på övre värmevärde,gas).
3Leverantörer
På marknaden finns en rad tillverkare av förbrän­
ningsmotorer för gasdrift. Flera tillverkare levere­
rar kompletta moduler innehållande motor, generator, 
elutrustning, värmeväxlare, ljuddämpare, rökgasvär­
meväxlare m m. Exempel på högvarviga (gasmotorer av 
ottotyp) är t ex Fiat (Totem), MAN, Dorman, Deutz- 
MWN, Jenbacher, Waukesha, Caterpiller, Köhler och 
Ziegler och Kaset. Wärtsilä och Deutz-MWN tillverkar 
4-takts gasdieselmotorer och exempel på lågvarviga 
2-takts gasdieselmotorer (dual-fuel) är MAN B & W.
Miljöaspekter
När det gäller miljöaspekten råder förhållanden i 
kolvmotorer som framför allt gynnar bildning av N0X. 
Detta gäller speciellt motorer som ursprungligen 
utvecklats för dieseldrift. En motor som är optime- 
rad för hög verkningsgrad har ett luftöverskott på 
20-30 %, vilket nära sammanfaller med maximal bild­
ning av N0X.
air/luol ratio X
Bild 2.1.1 N0X, CO och HC bildning s.f.a
förhållandet luft/bränsle (lambda-värdet)
Som exempel kan nämnas att en mindre högvarvig Otto­
motor optimerad för hög verkningsgrad och dito 
effektuttag har N0x-värden på cirka 2 500 mg/MJ.
4Miljöfarlig verksamhet, exempelvis utsläpp av rök­
gaser från naturgas till atmosfären, regleras i 
miljöskyddslagen och redovisas i bilaga 2.1. I 
regeringens proposition "miljöpolitiken inför 90- 
talet" anges de tyska bestämmelserna TA-luft som den 
nivå som bör galla även i Sverige. I bilaga 2.2 och 
2.3 anges dessa och internationella NOx-gränsvärden.
Även om det idag ej förekommer NOx-gränsvärden för 
mindre anläggningar så kan den lokala miljö- och 
hälsoskyddsnämden sätta egna gränsvärden. Nivåer för 
N0X som kan förväntas ligger mellan 50 och 200 mg/MJ 
tillfört bränsle.
Det finns idag möjligheter att reducera NOx-utsläp- 
pen från förbränningsmotorer så att de svenska 
kraven innehålls. Det gäller framför allt 
ottomotorer som idag ger större möjligheter att 
reducera NOx-utsläppen, både med katalysatorer och 
förbränningstekniska åtgärder såsom förändring av 
utformning av förbränningskammare, vatteninsprutning 
och rökgasåtervinning. Generellt kan sägas angående 
dieselmotorer att lågvarvs- och medelvarvs- 
gas/dieslar är det svårare att klarar angivna nivåer 
utan katalytisk rening och/eller i kombination med 
motortekniska åtgärder.
Motortekniska åtaärder
Utvecklingsarbetet är intensivt när det gäller att 
finna åtgärder i motortekniken, som minskr NOx-emis- 
sionerna. Nedan följer exempel på prövade motortek­
niska åtgärder.
- Rökgasåterföring. Med 10% återföringsgrad har vid 
försök påvisats ca 50% NOx-reduktion.
- Optimering av förbränningsrummet så att extrema 
tryck- och temperaturförhållanden lokalt undviks.
- Fördröjd insprutning (diesel) eller tandning (ot­
to). Ca 30 % NOx-reduktion har påvisats vid försök 
med fördröjd insprutning.
- Förblandning av luft och rökgas (otto).
- Vatteninsprutning med förbränningsluften och 
vatteninblandning i bränslet.
- Lean burning. Förbränning vid luftöverskott, lamb­
da 1.6-1.7.
5Rening av rökgaser
Beroende på motortyp är två olika typer av katalysa­
torer aktuella.
3-väaskatalvsator(Non Selective Catalytic Reduction, 
NSCR) N0X, CO och HC reduceras. Fungerar enbart på 
mindre 4-takts ottomotorer. Stora krav ställs på 
exakt lambda (0.99) för att nå optimal drift. Vissa 
motorleverantörer garanterar lägre NOx-halter än 
50 mg/MJ.
Selektiv katalytisk reduktion (SCR) med ammoniak
N0X reduceras till kvävgas och vatten m.h.a. ammoni­
ak' vid lambdavärden mellan 1.1 och 1.5. Utrustningen 
är lämplig för 2- och 4-taktsmotorer vid gas och 
dieseldrift.
Rökgaserna kan även renas utan katalysator genom 
separat efterförbränning eller genom att tillsätta 
kemikalier.
Flera olika kemikalier är omnämda i litteraturen 
såsom väteperoxid-doserinq och isocvansvra-doserinq 
dessa metoder är dock relativt oprövade.
Slutsatser och kostnader
Ofta är motortekniska åtgärder ej tillräckliga för 
att minska NOx-utsläppen. För större anläggningar 
erfodras då rening av rökgaser i kombination med 
motortekniska åtgärder. De erfarenheter för renings­
utrustning som finns tillgängliga visar på kostnader 
från 2 öre per producerad kWhel och uppåt.
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2.2 Generatorer
Det finns två huvudtyper av generatorer för alstring 
av växelström, asynkrongenerator och synkrongenera­
torer. I kraftsammanhang används huvudsakligen syn­
krongeneratorer (i varje kraftproduktionssystem 
måste den största delen av generatorerna vara syn­
krongeneratorer) men i vissa applikationer kan det 
vara fördelaktigt med ansynkrongeneratorer.
De föreskrifter som skall iakttas vid egen produk­
tion av el är starkströmsföreskriften samt kraven 
från Svenska Elverksföreningen.
Generatorns elektriska inkoppling
Det finns olika möjligheter att koppla in genera­
torn, Valet är beroende av ekonomiska förutsättning­
ar och anläggningens totala utförande.
Vid egenproduktion av elkraft finns två grundkopp­
lingar :
- Generatorn försörjer ett eget kraftnät med kraft, 
som ej är i elektrisk förbindelse med det yttre 
kraftnätet.
- Generatorn ansluts till ett befintligt nät, kan 
inkopplingen utföras på samma sätt som 
konventionella reservkraftaggregat vid t ex
sj ukhus.
Nedan sammanfattas aspekterna på val av generatortyp 
i olika inkopplingar:
Enbart koppling mot eaet kraftnät
Synkrongenerator i hela effektområdet. En asynkrong­
enerator med dess omfattande kringutrustning för att 
klara konstant ström, spänning, frekvens vid olika 
belastningar blir lika dyr som en synkrongenerator.
Koppling mot befintligt kraftnät
Asynkrongenerator om eldistributören medger detta. 
Det förutsätter då att nätets huvudförsörjning ut­
görs av betydligt större synkrongeneratorer som 
ombesörjer spännings- och frekvensreglering.
Skall anläggningen kunna leverera kraft även vid 
nätbortfall, dvs utgöra reservaggregat, väljs syn­
krongenerator .
72.3 Värmepumpaggregat
Vid konventionella anläggningar utan värmepumpag­
gregat ligger totalverkningsgraden på mellan 75 och 
90%. Ytterligare 15-35% är möjliga att återvinna, 
räknat på bränslets övre värmevärde (ca 110% för 
naturgas, 106% för diesel). Orsaken till att denna 
värme ej återvinns är att temperaturnivåerna är för 
låga för att direkt överföras till värmesystemet (se 
kap. 2.6).
Med hjälp av en värmepump är det i de flesta fall 
lönsamt att återvinna hela eller delar av denna 
värme vilket framgår av kapitel 4.
Förutom värmepumpens positiva effekt på totaleko­
nomin vid samdrift med förbränningsmotorn finns 
ytterligare fördelar. Värmepumpen kan under övrig 
tid drivas av extern el, vanligen låglastel, med tex 
uteluft eller frånluft som värmekälla. Den kan även 
fungera som komfortkylaggregat. Värme och komfort­
kyla kan då produceras utan att belastas av inve­
steringskostnader .
Verkningsgrader (c.o.p)
De senaste årens värmepumputveckling har präglats av 
aggregatsanpassning till nya, mindre miljöpåverkande 
köldmedier. Dessutom har förenklingar och förbät­
tringar av aggregatens utformningar gjorts för att 
öka tillgängligheten. Även prestandan har förbät­
trats bl.a genom utveckling av förångare och konden- 
sorer i form av plattvärmeväxlare som ger sänkta 
temperaturdifferanser och högre cop.
Nedan visas vilka värmefaktorer som kan uppnås vid 
olika förångnings- resp. kondenseringstemperaturer.
VÄRMEFAKTOR
FÖRÅNGNINGS TEMP. t2)C
Bild 2.3.1
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Vid kraftvärmeapplikationer har värmepumpen tillgång 
till betydligt högre temperaturnivåer än vid tex 
uteluft under vinterhalvåret. Den kan därför arbeta 
med gynnsamma förångningstemperaturer varför värme­
faktorer på över fyra kan erhållas.
Allmänna konverteringsprinciper
Värmepumpaggregatets kompressor måste tillföras 
drivenergi i någon form. Den traditionella lösningen 
med elmotordrift kopplad till elnätet kan konverte­
ras till förbränningsmotorbaserad drift. Kopplingen 
mellan motorn och kompressorn är möjlig att lösa på 
olika sätt med olika grad av ingrepp i kompressorn. 
De i figuren nedan visade kopplingarna kan vara 
realistiska med tanke på investeringar och platsbe­
hov.
Alt. 1
[MÖTÖRl=-m<ÖMPRESSOR |
Alt. 2
| MOTOR |=H GENERATOR KOMPRESSOR]
Alt. 3
| KOMPRESSOR H MOTOR l==j GENERATOrI
Alt. 4
MOTOR
KOMPRESSOR
GENERATOR
Alt. 5
fMÖTÖRHHcENERATÖR
[elmotor A=[kompressor I
Bild 2.3.2 konverteringsprinciper
1 Kompressorn drivs direktkopplad till motorn.
2 Kompressorn kopplas i serie med generatorn.
3 Kompressor, drivmotor och generator i serie, i 
serie med de båda övriga komponenterna.
4 Parallellkoppling av kompressor och generator, 
båda drivna från motorns baksida.
5 Inkoppling av en elmotor via el från genaratorn.
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Alternativ 1-4 innebär ingrepp i kompressorn, vilket 
endast är aktuellt för s k öppna kompressorer. Dessa 
alternativ är relativt ovanliga i mikrokraftvärme- 
sammanhang. I alternativ 5 bibehålls kompressorn och 
elmotorn intakt. Kopplingen innebär att maximal 
flexibilitet erhålls vad gäller placeringen av komp­
ressorn. Elförsörjningen till elmotorn sker då via 
förbränningsmotordriven generator och är applicerbar 
både på öppna och övriga kompressortyper.
Alternativet bedöms ha de största utsikterna på den 
svenska marknaden den närmaste framtiden och är idag 
den i särklass vanligaste lösningen. Förutom flexi­
biliteten finns fördelar som att idag serietillver- 
kad utrustning kan användas och att ingrepp i be­
fintliga kylaggregat ej är nödvändiga.
Övriga systembeskrivningar och exempel i rapporten 
utgår från detta alternativ.
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2.4 Rökgaskondensering
Genom kylning av rökgaserna kan energiförlusterna i 
form av sensibelt och latent värme återvinnas. Det 
sensibla värmet erhålls genom temperatursänkning och 
det latenta värmet genom kondensering av vattenångan 
i rökgaserna.
kylningen kan ske enligt två principer, indirekt och 
direkt kylning.
Vid kondensering erhålls ett kondensat som måste 
neutraliseras. Vanligtvis används natriumhydroxid 
eller kalk. Kondensatet som kan vara mycket korro- 
sivt gör att materialvalet i kylaren är viktigt. 
Syrafast stål och plaster är material som används 
idag i indirekta kylare.
Vid en jämförelse kan sägas att de indirekta syste­
men har fördelar som:
- Billigare kondensatbehandling eftersom det ej är 
uppblandat med kylmediet.
- Stabilare och drift
- Högre kylvattentemperaturer
Samtidigt finns nackdelar som:
- Högre tryckfall
- Rengöring av växlarytorna är mer omfattande
- Högre investeringskostnader, upp till fyra gånger 
de direkta systemen.
Bränslet spelar en stor roll vid rökgaskylning. 
Naturgasen är betydligt renare, ger mindre korro- 
sionsproblem och kondenserar vid en högre tempera­
tur. Kostnaderna för kondensering vid naturgasdrift 
kan därför bli betydligt lägre än för diesel samti­
digt som tillgängligheten kan bli högre.
Några exempel på tillverkare av rökgaskylare är 
Alfa-Laval Termal, Fagersta Energetics, Toveku, 
Andeze, IGF och Atena.
2.5 Systemlösningar
ii
En förbränningsmotorbaserade mikrokraftvärme- 
anläggnings ekonomi är beroende av möjligheten att 
utnyttja diesel/gasmotorns förluster för ersättning 
av primärenergi.
Ett effektivt utnyttjande av dessa förluster ger 
olika systemtekniska utformningar beroende av t ex 
temperaturnivå i distributionssystem, relativ stor­
lek jämfört med värmeunderlagets effektbehov. 
Optimal dimensionering påverkas i sin tur bl a av 
bränsle- och elpris.
Det betyder att systemlösningar ej är allmängiltiga 
utan beror på aktuella förutsättningar. Nedan redo­
visas dock ett antal principiellt olika utförande 
för några applikationer.
MOTOR
PAHNA
MANTEL
SMÖRJOLJE
KYLARE
LADOLUET
KYLARE
ROKCAS-
KYLARE
TORR
RÖKGAS-
KYLARE
VÅT
VÅRMEPUMP
VÀRME
TILLOPP
VÄRME
RETUR
Bild 2.5.1
Förbränningsmotordriven generator med värmepump samt 
system för värmeåtervinning.
Värme från förbränningsmotorn anges från rörgaser, 
mantel, smörjolja, insugningsluft/ och via strål-' 
ning. Mantel- och smörjoljekylningen är ofta samman- 
kopplad till ett integrerat kylsystem. För åter­
vinning av strålningsförluster kan en rumskylare 
installeras i motorrummet. Den kan då ta tillvara 
strålningsförlusterna och generatorförlusterna.
I ett system med värmepump kan värme från för­
bränningsmotorn återvinnas via direkt överföring 
eller via aggregatets förångarsida. Valet är bero­
ende på temperaturnivån. När temperaturnivån hos
värmekällan understiger kylaggregatets temperatur­
kapacitet skall den inkopplas på dess förångnings- 
sida och i annat fall på distributionssidan.
Vid utformning av anläggningen är kunskaper om de 
termodynamiska förhållandena som råder i motor- och 
värmepumpprocessen av största vikt.
Avgörande för den verkningsgrad som kan erhållas i 
en förbränningsmotorbaserad anläggning är möjlighet­
erna att återvinna förlustvärme från förbrännings­
motorn. Av detta skäl är värmesänkans temperaturnivå 
av helt avgörande betydelse.
Nedan framgår översiktligt kyltemperaturer samt hur 
andel förluster för olika motortyper kan fördelas.
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Temp. område Dieselmotor Gasmotor
värmekälla “C Högvarig
Mekanisk energi 37 % 33 %
01jekylning
60-100 ° C 16 % 25 %
Mantelkylning
Laddluftkylning 40- 70 ° C 10 % 5 %
Avgaskylning torrt 120-5000 C 20 % 20 %
Avgaskylning vått 20-120°C 17 % 22 %
Rumskylning 20 ° C 5 % 5 %
som framgår ur ovanstående kan en stor del av för­
lustenergin från motorn återvinnas direkt till ett 
värmesystem med normala temperaturnivåer. Utan 
värmepump för värmeåtervinning kan därför små an­
läggningar placerade "nära" slutanvändaren ofta ge 
högre totalverkningsgrad jämfört med anläggningar 
där t ex ett fjärrvärmenät utgör värmesänka.
Det är förutom rumskylning framförallt kylning av 
laddluft samt rökgaser (kondensering) som kräver 
lägre kyltemperaturer.
Om en värmepump utnyttjas är begränsningarna 
naturligtvis mindre men även här måste hänsyn tas 
till temperaturnivå beaktande av valet av köld­
medium .
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Speciellt fördelaktiga förutsättningar är central 
tappvarmvattenproduktion där inkommande kallvatten 
kan utnyttjas för t ex kylning av rökgaser, laddluft 
och eventuell rumskylning.
Exempel på systemutformningar i det följande:
I det följande beskrivs några olika anläggnings­
typer:
1. Mikrokraftvärmeanläggning utan värmepump med
tillgång till värmeunderlag med låg temperatur­
nivå i kombination med varmvattenproduktion.
PANNA
Bild 2.5.2
RGTT = rökgaskylare torr 
RGKK = rökgaskylare kondenserande 
MSOK = mantel och smörjoljekylare 
RGK = laddluftkylare
Här utnyttjas värmedistributionssystemet och in­
kommande kallvatten för kylning av motorn och dess 
rökgaser. På detta sätt kan verkningsgrader upp till 
ca 100 % erhållas genom att latent värme utvinns ur 
rökgaserna. Om central tappvattenproduktion inte 
utnyttjas kan en del av den latenta värmen åter­
vinnas genom att denna kylare genomströmmas av oför­
värmt returvatten.
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2. Mikrokraftvärmeanläggning med värmepump för åter­
vinning av fölustvärme från rökgaser och ladd- 
luf t.
PANNA
Bild 2.5.3 RK = rumskylare
Genom denna lösning förbrukas en del av elproduk­
tionen för drift av värmepumpen vilket ger mindre 
mängd el för reduktion av köpt el eller försälj­
ning. Fördelen med denna lösning är dock att 
verkningsgraden blir högre genom att i stort sett 
alla förluster återvinns i systemet.
3. Mikrokraftvärmeanläggning med värmepump där 
värmepumpen hämtar värme från en extern värme­
källa
Bild 2.5.4 EVK extern värmekälla
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Här har anläggningen kompletterats med en anslutning 
av värmepumpens förångare till en extern värmekälla 
som t ex kan utgöras av uteluft eller återvinning av 
annan spillvärme.
Fördelen med denna systemutformning är att värme­
pumpen kan vara idrift under tiden när elpriset är 
lågt och då förbränningsmotorn ej är idrift.
I t ex kombinatiom med komfortkyla är det ej lämp­
ligt att producera el via förbränningsmotor sommar­
tid eftersom värmeunderlaget då är litet.
Det finns många olika sätt att bygga upp ett system 
för samtidig el och värmegenerering via för­
bränningsmotorer och den mest lämpliga utformningen 
ska avpassas efter förutsättningarna.
I avsnitt 4 redovisas energibalanser och 
driftekonomi för några olika systemalternativ med 
ett givet objekt som underlag.
2.6 Investering, service och underhåll
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Investeringskostnaderna för en komplett modul in­
nehållande kraftgenerering, återvinning av värmeför­
luster och NOx-reningsutrustning varierar beroende 
av motortyp. Det effektområde som nedan angivna 
priser gäller för är mellan 200 kW och 1 400 kWel.
De lägre priserna är aktuella för de större effekt­
storlekarna. Inga kostnader för anslutning av yttre 
ledningar, byggnad, mark eller byggherrekostnader 
ingår i priserna. Det bör även noteras att sprid­
ningen på priserna är relativt stor från olika leve­
rantörer för samma effektstorlekar (1990 års kost­
nadsnivå ) .
Gasmotoraggregat 5 000 - 7 000 kr/kWel
Dual-fuel dieselmotor 4 000 - 8 000 kr/kWel 
(aggregat 4-takt)
Nedan visas en sammanställning av anbudspriser för 
komplett anläggning (1989 års priser):
7500
5000
2500
kr/kWel
III Övriga 
kostnader
Byggnads- 
tekn. arb.
[?>?:] Rökgasmont
if! Montage
[Ü] Värme­
växlare
HI Motor/ 
generator
3*560kW 2*880kW 2*840kW 1*1560kW 1*1178kW 2*720kW
ÅF-WS Projekt AB
Bild 2.6.1
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Om anläggning kompletteras med återvinning av 
lågtemperaturenergier med värmepump som beskrivs i 
kapitel 2.5 tillkommer mellan 1500 och 3500 kr/kW 
värme ut från värmepumpen vid värmefaktor 3,5.
Normalt underhåll för kolvmaskiner i storleksord­
ningen 100 - 1 000 kW sett över dess totala livsl­
ängd utgörs av:
- Förebyggande underhåll i nivåer från 1 000 h till 
10 000 h.
- Större översyn med intervall varierande mellan
10 000 - 5 000 h, bl a topplock och kolvringar.
- Helrenovering med intervall varierande mellan
50 000 - 100 000 h bl a byte av kolvar och foder.
Total drift- och underhållskostnad för gasmotorer av 
ottotyp exklusive personal är 4-8 öre/kWhel och mot­
svarande 2-7 öre/kWhel för dieselmotorer.
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3 BERÄKNINGSPROGRAMMET 
MKV-kalk
Att beräkna driftekonomin för en anläggning med 
samtidig el och värmeproduktion är komplicerat på 
grund av att många olika parametrar inverkar. Av 
detta skäl är det lämpligt att utnyttja dator- 
baserade modeller som hjälpmedel. Detta är en förut­
sättning vid t ex framtagning av känslighetsanalyser 
då handberäkningar skulle bli extremt tidskrävande.
En beräkningsmodell av generell art har tagits fram. 
Beräkningsmodellen MKV-kalk är inlagd i kalkyl­
programmet "symphony".
Nedan följer en kort beskrivning av MKV-kalk samt en 
detaljerad beskrivning av in- och utdata.
MKV-kalk: uppbyggnad
Beskrivning av förutsättningar.
Här definieras värme- och elunderlagets utseende 
uppdelat på månads-, vecko- och dygnsbasis.
Vidare anges energipriser samt taxor för köp och 
försäljning av el.
Viktiga indata är också information om värmeunde- 
lagets temperaturnivåer samt möjligheten att 
tillföra förlustvärme från "mikrokraftvärme- 
systemet".
Beskrivning av "mikrokraftvärmesystem". Systemet 
består av komponenterna.
Förbränningsmotor med överföring av axel­
effekt till en generator samt värmeöverföring 
via; mantelkylning, laddluftkylning, rumskyl- 
are, rökgaser torrt steg samt kondenserade 
rökgaskylning.
Generator som producerar el.
Värmepump som återvinner värme från för­
bränningsmotorn samt från annan valfri värme­
källa .
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Förbränningsmotorns egenskaper avseende axel­
verkningsgrad samt fördelning av värmeförluster 
varierar med motortyp, axeleffektnivå, be­
lastningsnivå samt kylmedietemperatur. För att 
erhålla verklighetsnära beskrivning av motor- 
presterande innehåller programmet en möjlighet 
att beskriva verkliga maskintypers prestanda av 
ovanstående parametrar. På detta sätt kan speci­
fika anläggningsutformningar simuleras. Vidare 
anges i anläggningsutformningen storlek av ev 
värmepump samt i vilken grad förlustvärme åter­
vinns direkt till värmedistributionssystem eller 
via värmepump.
Avgörandet för anläggningens utformning är här 
bl a värmesystemets temperaturnivå samt systemets 
relativa storlek.
Som en förutsättning anges systemets tillgänglig­
het och drifttid för resp månad.
Utdata energibalans.
Som utdata ur programmet erhålls uppgifter om 
producerad värmemängd under låglast- resp hög- 
lasttid för årets månader. På samma sätt anges 
mängden producerad elenergi samt andelen som 
försäljs externt dvs utanför det abonnemang som 
elunderlaget representerar.
In- och utdata ekonomi.
Investeringskostnader beräknas via angivelse av 
specifik kostnad för komplett kraftvärmeproduk- 
tionsenhet samt för värmepumpanläggning. Kapital­
kostnaden beräknas med angivande av finans­
ieringsförutsättningar .
Energikostnaden beräknas från angivna energi­
priser och taxor samt skattetekniska förut­
sättningar.
Total årskostnad beräknas och separeras bl a för 
låglast, höglast samt månadsvis och jämförs med 
ett tänkt alternativ som t ex kan utgöras av 
endast värmeproduktion via bränsle-eldad värme­
panna .
Bild 3.1 redovisar schematiskt beräknings­
programmet MKV-kalks uppbyggnad.
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Programbeskrivning
Nedan redovisas beräkningsgången uppdelad i indata 
och beräkningstabeller. Energier och effekter som 
anges i programmet är definierade enligt 
nedanstående bild.
^>P:SPETS
PrFÖRL
P:MKV-VP:UTP:MKV:UT
P:VP:UT
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4 EXEMPEL
X bilaga 1 redovisas de generella förutsättninmr 
som galler för exemplen nedan. Specifika 9
förutsättningar och resultat redovisas för 
respektive exempel. Därefter följer en generell 
kanslighetsanalys baserad på exempel 1 och 
slutsatser. De tre grundalternativen är:
1. Mkv-aggregat där värmeåtervinning endast sker 
fran smörj olja, mantel och den torra 
rokgaskylningen.(Mkv-vp)
låddTCnf^"reSat ^ed värmePumP där värmekällorna är laddluft, rokgaskondensering och 
strålningsförluster.(Mkv+vp)
3. Som alternativ 2 med den skillnaden att 
värmepumpen återvinner värme från en vttre 
varmekalia under den tid då mkv-aggregatet ei är i drift.(Mkv+vp+sommar) 9 9 eJ ar i
4.1 Exempel 1: Nyrenoverad äldre kontorsbyggnad
sys?emat60°nc'Tra^Ted^ anpalf1Sade 1:111 lägtemperatur- 
' ... _p.. ramlednmg. Klimatskärmen är däremot 1 ^ lamfora med moderna kontorsbyggnader Ventilationssystemet är ett konventionellt till neh 
ranluftsystem. Tappvarmvattnet produceras centralt i panncentral till en ackumulerande centralt
varmvattenberedare och används i wc grupper och ikv?aaVrar>9: Anlag9nln9en saknar central^ 
ylanläggning och försörjs med lågspännigsel.
gnergi_gch effektbehov
Belastning
VärmeSvent
Varmvatten
El
Effektbehov 
2200 kW 
70 kW 
530 kW
Energibehov 
2910 MWh/år 
610 MWh/år 
1600 MWh/år
Total kostnad för detta energibehov är idag 
Olja: 1160 kkr/år (E01)
800 kr/år (lågspänning&tidstariff)El:
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EFFEKTDEHOV 
P (kW)
MIKORKRAFTVÅRUFSYSTEM 
EFFEKT VARAKTIGHET
U-tny-t t Jnmgctld = 1800 h
Bild 4.1.1 Varaktighet värme och tappvarmvatten
50
ELVARAKTIGH ET EXEMPEL 1
EFFEKTBEHOV 
P (kW)
(%) AV TIDEN
ÅF-WS Projekt AB VEL2EX1
Bild 4.1.2 Varaktighet el
51
Resultat
1000
750
500
250
MWh
861 861
516
Hl!] Ev:utvps 
(MWh)
m E:el:ut 
(MWh)
Hl Evärme:ut 
(MWh)
ALT1 MKV-VP ALT2 MKV+VP ALT3 MKV+VP+sommar
ÂF-WS Projekt AB EX1E
Bild 4.1.3 Energitäckning el och värme, alt 1-3.
kW
HI ALT2&3 
Hü ALT1
m -^'lAST
(KW)
H HÖGLAST 
(kW)
ÅF-WS Projekt AB
Bild 4.1.4 Energitäckning el, alt 1-3.
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***** ti*JM^rW,»v,»vr*.!iu
crrcKTVAitAi:iiûrt:r
crmoucHOv - >•»« *>
r (k-w)
Area li 256 MVh 
Area pi 61A MVh 
Area 3« 2051 MVh 
Area 4i 630 MVh 
Area 5i 0 MVh
VP (2)
Bild 4.1.5 Energitäckning värme, alt 3
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VINST(kkr) PAY-OFF(år)
ALT1 MKV-VP ALT2 MKV+VP ALT3 MKV+VP+sommar
ÂP-WS Projekt AB
Bild 4.1.6
Lönsamhet vid investeringsnivåerna 
MKV: 6400 kr/kWel resp. 8000 kr/kWel 
VP: 2000 kr/kWvärme(alt2) 2500 kr/kWvJme(alt3
P-O(år)
8,0kkr/kWe
P-O(år)
6,4kkr/kWe
VINST(kkr)
8,0kkr/kWe
VINST(kkr)
6,4kkr/kWe
______
EX1V&PO
4.2 Exempel 2: Bostadsområde
En gruppcentral försörjer ett relativt kompakt 
bestånd av flerfamiljshus med ca 1700 lägenheter. 
Tappvarmvatten produceras i undercentraler som 
försörjs från värmencentralen. Dimenionerande 
temperaturnivåer i värmesystemet är 90/50. Inget 
kylbehov föreligger. Området försörjs med hög- 
spänningsel 11 kV och ställverket är placerat i 
anslutning till energiproduktionsanläggningen.
Energi och effektbehov
Belastning
VärmeSvent
Varmvatten
El
Effektbehov 
4900 kW 
600 kW 
1100 kW
Energibehov 
7710 MWh/år 
5250 MWh/år 
4800 MWh/år
Total kostnad för detta energibehov är idag: 
Olja: 4280 kr/år (E01)
El: 1860 kr/år (lågspänning&tidstariff)
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EFFEKTBEHOV
P (kW)
6000
5400
4800
4200
3600
3000
2400
1 800
1 200
t i—r T T 'i v
3000 6000 8000
Bild 4.2.1 Varaktighet värme och tappvarmvatten
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ELVARAKTIGHET EXEM PEL 2
EFFEKTBEHOV 
P (kW)
40 60
(%) AVTIDEN
100
ÂF-WS Projekt AB
4.2.2 Varaktighet el
6000
5400
4800
4200
3600
3000
2400
1 800
1 200
600
0
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Resultat
EFFEKTBEHOV
P (kW)
MKV (3)
T—I "I I j i—i—j—i—n
4.2.3 Energitäckning värme, alt 3
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VINST(kkr) PAY-OFF(år)
800
-200 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —-----------
ALT1 MKV-VP ALT2 MKV+VP ALT3 MKV+VP+sommar
8
6
4
2
0 P-O(âr)
6,4kkr/kWe
[HÜ VINST(kkr) 
6,4kkr/kWe
L_________
Utskrivet på Canonskrivare
_____ y
EX2V&PO
Bild 4.2.4
Lönsamhet vid investeringsnivåerna 
MKV : 6400 kr/kWel
VP: 2000 kr/kWvgrme(alt2) 2500 kr/kWvärn,e(alt3)
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4.3 Känslighetsanalys och slutsatser
Följande känslighetsanalys är baserad på exempel 1. 
Vinsten* och pay-off tiden** redovisas då 
förutsättningarna för de tre grundalternativen, mkv- 
vp, mkv+vp och mkv+vp+sommar förändras vid 
dieseldrift. Även drift då all producerad el går 
till värmepumpdrift och drift med gasmotor 
redovisas. (OBS! I de fall vinsten är negativ är 
pay-off tiden ett högst tveksamt begrepp och har 
därför satts till -1 för att markera denna negativa 
vinst).
*driftöverskottet-medelinvesteringskost-naden/årl 
**Total investering/driftöverskottet
Mkv-vp
1. VARIABLER: Aggregatsstorlek och drifttid.
VINST(kkr)
Grundalt
Mikrokraftvärme-vp
Känslighetsanalys
300 kW 600 kW 5088 h
PAY-OFF(år)
M PAYOFF(år) 
8.0kkr/kWe
4 EK PAYOFF(år) 
6.4kkr/kWe
Hl VINST(kkr) 
8.0kkr/kWe
■B VINST(kkr) 
6.4kkr/kWe
6552 h
AF-WS Projekt AB
Bild 4.3.1
När aggregatets storlek ökas till över den nivå där 
elproduktionen överstiger behovet för anläggningen 
försämras pay-off tiden successivt ju mer el som går 
till försäljning.
Om däremot drifttiden för mkv-aggregatet ökar 
jämfört med grundalternativet ökar vinsten något och 
pay-off tiden sjunker.
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2. VARIABLER: Oljepris och slopad
energiskattereduktion på värmeproduktionen
Mikrokraftvärme-vp
Känslighetsanalys
i
VINST(kkr) PAY-OFF(år)
-40----------------------------------------- —--------------------------------------------------------------------------------------
Grundalt 4500 kr/m3 2500 kr/m3 -54 kr/MWh
10
6
4 PAYOFF(år)
8.0kkr/kWe
2 GS PAYOFF(år) |
6.4kkr/kWe ;
0 |.rrt,rvXj
VINST(kkr)
8.0kkr/kWe |
2 B VINST(kkr) i
-4
0.4kkr/kWe !
Utskrivet på Canonskrivare MKV-VP2
Bild 4.3.2
När oljepriset ökar med 1000 kr/m3 till 450 kr/MWh 
försvinner vinsten. Elpriset under denna period 
(nov-mars) är ca 450 kr/MWh. En motsvarande sänkning 
till 250 kr/MWh innebär en vinstförbättring med 
knappt 50 kkr/år och en slopad skattereduktion på 
värmedelen en vinstförsämring med ca 30 kkr/år.
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3. VARIABLER: Elpris, underhållskostnader
Mikrokraftvärme-vp
Känslighetsanalys
VINST(kkr) PAY-OFF(år)
Grundalt el+20% el-20% UH-40% UH+40%
10
8
6
4 PAYOFF(år)
8.0kkr/kWe
2 PAYOFF(år)
6.4kkr/kWe
0 Hl VINST(kkr) 
8.0kkr/kWe-2 _
■I VINST(kkr)
6.4kkr/kWe
-4
MKV-VP3AF-WS Projekt AB
Bild 4.3.3
En elkostnadsförändring på +/- 20% innebär att 
vinsten ökar resp. minskar med ca 40 kkr vilket 
innebär att vinsten helt försvinner i det senare 
fallet. Underhållskostnaderna på +/- 40% påverkar 
vinsten med ca +/- 10 kkr.
Mkv+vp
4 VARIABLER: Aggregatstorlek och drifttid
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Mikrokraftvärme+vp
Känslighetsanalys
VINST(kkr) PAY-OFF(år)
220 F
Grundalt 300 kW 600 kW 5088 h 6458 h
10
9
7
6
5
PAYOFF(år)
8.0kkr/kWe
4 [H3 PAYOFF(år) 
3 6.4kkr/kWe
WM VINST(kkr) 
2 8.0kkr/kWe
1
0
VINST(kkr)
6.4kkr/kWe
AF-WS Projekt AB MKWVP1
Bild 4.3.4
Både en ökning av aggregatstorleken och ökad 
drifttid ger ökade vinster. Däremot kommer pay-off 
tiden att öka när aggregatet blir så stort att el 
går till försäljning (600kW).
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5. VARIABLER: Oljepris och slopad
energiskattereduktion på värmeproduktionen
Mikrokraftvärme+vp
Känslighetsanalys
VINST(kkr) 
140 -
120 - 
100 
00 
G0 
40 
20 
0
103 6.1
180
Grund alt
6.6
88
165
4500kr/m3
118
■ 95
2500kr/m3
PAY-OFF(år)
7.5
6.2-0
64
141
7
- 6 
5
- 4
PAYOFF(år)
8.0kkr/kWe
EzJi PAYOFF(år) 
3 6.4kkr/kWe
- 2 EM) VINST(kkr) 
8.Ok kr/k We
1 Hi VINST(kkr) 
n 6.4kkr/kWe
-54kr/MWh
Lltskrivet på Canonskrivaro
Bild 4.3.5
Oljeprisvariationen påverkar lönsamheten med ca +/- 
15 kkr vid +/- 30% förändring. En slopad 
skattereduktion innebär en nästan halverad vinst.
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6. VARIABEL: Elpriset
Mikrokraftvärme+vp
Känslighetsanalys
VINST(kkr) PAY-OFF(år)
Grundalt el+207» el-207»
AF-WS Projekt AB
9
8
7
6
5 KSS PAYOFF(år) 
8.0kkr/kWe
ES PAYOFF(år) 
3 6.4kkr/kWe
2ÜÜ VINST(kkr) 
8.0kkr/kWe
1 BB VINST(kkr)
„ G.4kkr/kWe
MKV#VP3
Bild 4.3.6
En elprisvariation på +/-20% påverkar vinsten +/- 35 
kkr.
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Mkv+vp+sommar
7 VARIABLER: Aggregatstorlek och drifttid
Mikrokraftvärme+vp+sommar
Känslighetsanalys
VINST(kkr) PAY-OFF(år)
G rund alt 139kW 243kW 6450 h
6.0
5.0
4.0
E3 PAYOFF(år) 
0.0kkr/kWe
ES3
2.0fH
0
PAYOFF(år)
6.4kkr/kWe
VINST(kkr)
8.0kkr/kWe
VINST(kkr)
6.4kkr/kWe
AF-WS Projeta AB MKWP#S1
Bild 4.3.7
De båda effekterna 139 och 243 kW raotsvar den el som 
erhålls från aggregatet efter det att vp försetts 
med el. Effekterna motsvarar 300 resp.600 kW värme 
ut från anläggningen (diagr.5). Vinsten ökar med 
ökade effekter medan pay-off tiden ligger stilla så 
länge el ej säljs.Om tiden för elproduktion ökar 
förbättras lönsamheten marginellt.
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8. VARIABLER: Oljepris och slopad
energiskattereduktion på värmeproduktionen
Mikrokraftvärme+vp+sommar
Känslighetsanalys
VINST(kkr)
236
4500kr/m3 2500kr/m3
PAY-OFF(år)
-54kr/MWh
PAYOFF(år) 
° 8.0kkr/kWe
IIS PAYOFF(år) 
2 6.4kkr/kWe
» VINST(kkr)
■j 8.0kkr/kWe
M8 VINST(kkr) 
n 6.4kkr/kWe
ÅF-WS PROJEKT AR
Bild 4.3.8
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9. VARIABLER: Elpris
Mikrokraftvärme+vp+sommar
Känslighetsanalys
VINST(kkr)
Grund alt el+20%
PAY-OFF(år)
179
|156£'
4.7 
3.9
el-20%
PAYOFF(år)
8.0kkr/kWe
PAYOFF(år)
6.4kkr/kWe
VINST(kkr)
8.0kkr/kWe
VINST(kkr) 
6.4 k kr/k We
ÅF-WS PFIOJEKT AB
Bild 4.3.9
En variation på + /- 30% innebär en förändrad vinst 
med ca +/-30 kkr. Till skillnad från alternativen 
mkv-vp och mkv+vp ökar här vinsten med ökat 
oljepris. Detta beror på att värmepumpen ersätter 
olja under icke höglasttid vilket motverkar 
försämringen under höglasttid(se diagr.5).
Elprisförändring på +/-20% ger +/-28 kkr vilket är 
lägre än i diagram 6 för mkv+vp vilket beror på den 
lägre absoluta förändringen under låglasttid.
En slopad skattereduktion påverkar vinsten negativt 
som i diagram 5 med ca -40 kkr.
fill el till värmepumpen
10. VARIABLER: Oljepris
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All el till värmepumpar
Känslighetsanalys
VINST(kkr)
5.9
4.6
kyikV
4635 1_li 55
P:el:ut:70 kW+sommar
Mkv+vp/enbart vp
2500 kr/m3
PAY-0 FF(ar)
4500 kr/m3
ÅF-WS PROJEKT AB
PAYOFF(år) 
8.0kkr/kWe
PAYOFF (år) 
6.4kkr/kWe
gH VINST(kkr) 
8.0kkr/kWe
B VINST(kkr) 
6.4kkr/kWe
Bild 4.3.10
Vinst och pay-off tiden jämfört med oljeanläggning 
visar mycket god lönsamhet. Vinst erhålls även vid 
jämförelse med konventionell vp installation vid 
oförändrat eller 30% ökat oljepris.
69
Gasmotorer
11. VARIABLER: Drifttiden och gaspriset vid mkv-vp 
och gaspriset vid mkv+vp.
Känslighetsanalys
VINST(kkr) PAY-OFF(år)
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0
-10 
-20 
-30
G.alt mkv-vp 5088 h G.alt mkv+vp
Gaspris 270kr/MWh Gaspris 270kr/MWh
ÅF-WS PROJEKT AB
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0 PAYOFF(år)
T 0 6.4kkr/kWe
0 gf§ VINST(kkr)
PAYOFF(år)
8.0kkr/kWe
-1.0 
-2.0 J 
-3.0
8.0kkr/kWe
VINST(kkr)
6.4kkr/kWe
Bild 4.3.11
Vid mkv-vp är gasmotorn olönsam, om inte gaspriset 
sänks så att grundpriset, dvs pris exkl.skatt, 
motsvarar det för oljan.(bruttopriset 350kr/MWh,olja 
motsvarar 270kr/MWh för naturgasen). Vid mkv+vp 
drift sker ingen förändring av lönsamheten om 
gaspriset förändras.
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Slutsatser
Som framgår ovan är det mycket lönsamt att med 
värmepump ta tillvara på den lågtempererade 
förlustvärmen som avges i form av laddluftkylning, 
rökgaskondensering och strålning från mkv- 
aggregatet. Det visas även att om värmepumpen drivs 
med extern el under övrig tid kommer lönsamheten att 
ökas ytterligare. Även känsligheten för förändringar 
av kostnadsparametrar som bränslepriser, eltaxor 
etc. minskas när värmepumpen ingår i systemet.
Vad gäller drift där yttre värmekällor finns 
tillgängliga så att all el går till ett vp-aggregat 
visar lösningen mycket god ekonomi jämfört med 
befintlig uppvärmning med olja. Även när jämförelsen 
görs med en värmepump enbart driven med extern el 
påvisas lönsamhet.
Mkv baserad på gasmotorteknik påvisar sämre elutbyte 
och lönsamhet än dieseltekniken. Delvis baserad sig 
den sämre lönsamheten på skattekonstruktionen där 
24% av skatten är energiskatt mot 41% för dieseln. 
Att gasen är ett renare bränsle gör att marginalerna 
för lönsamhet dock inte är större än att även denna 
teknik är intressant i framtiden.
Exempel på ytterligare faktorer som kan påverka 
tekniken :
- Om anläggningsägaren ej kan dra av momsen kommer 
lönsamheten att öka.
- Marknaden utvecklas snabbt mot serieproducerade 
paketlösningar vilket bör innebära lägre 
investeringskostnader framöver. Ev. hårdare 
miljökrav kan dock innebära ökade 
investeringar för rening.
- Om behov av komfortkyla föreligger kan del av 
värmepumpinvesteringen krediteras.
- Vid behov av reservkraft kan en stor del av 
investeringen krediteras vilket kan ge mycket god 
lönsamhet.
- Slopad reduktionsmöjlighet för energiskatten ger 
lägre lönsamhet. Om däremot regeringsrättens dom 
den 23/4-91 där en anläggning helt befriats från 
bränsleskatt skulle gälla generellt ökar skatte­
reduktionen för diesel från 54 till 131 kr/MWh.
- Unik möjlighet för energiverket att laststyra 
genom att tex anläggningsägaren stänger av 
värmepumpen och istället levererar el till nätet 
under kritiska perioder.
- En hög totalverkningsgrad kan ge miljöfördelar 
genom att mingre mängd bränsle förbrukas.
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En sammanfattande slutsats är att tekniken är 
ytterst intressant för abonnentsidan. Dock med 
beaktande av eventuella förvaltningstekniska problem 
som kan vara förknippade med denna relativt 
komplicerade och underhållskrävande teknik.
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5 UTVECKLING & MARKNAD
Marknaden för förbränningsmotorbaserad elproduktion 
domineras av fem - sex stora leverantörer.
Eftersom det ej är lönsamt att enbart producera el 
kan de flesta leverantörerna idag även leverera 
kompletta kraftvärmeaggregat.
Kommersiellt på marknaden finns kraftvärmeaggregat 
från 15kW upp till över 40MW. Fyrtakts ottomotorer 
dominerar upp till 1-1.5MW. Därutöver är två och 
fyrtakts dieselaggregat vanligast.
Utvecklingen kommer att präglas av de miljökrav som 
myndigheterna sätter samt av priskonkurrens.
Miljömässigt kan aggregaten klara rådande krav med 
hjälp av lean-burn och katalysatorteknik. 
Reningstekniken är både kostsam i investering och 
underhåll. Priskonkurrensen och ev. strängare krav 
gör att utveckling av befintlig och ny teknik är att 
vänta.
Utvecklingen mot lägre priser och bättre prestanda 
kommer framför allt att ge större serier, 
paketlösningar och förbättrade totalverkningsgrader.
Tekniken är applicerbar från mycket små anläggningar 
med elbehov från 15 kW till gruppcentraler och 
mindre fjärrvärmenät samt inom industrin.
Potentialen i Sverige för större gruppcentraler och 
mindre fjärrvärmenät uppskattas 1995 att uppgå till 
ca 12 TWhvärine/år i ca 380 centraler. Potentialen inom 
industrin förväntas vara minst lika stor.
Potentialen för gasmotordrift inom det befintliga 
naturgasnätet och det planerade gasnätet i 
Stockholmsområdet har bedömts till 4-5 TWhvärme/år 
varav 0.5-1 TWh„ärme/år inom industrin.
I Sverige förbrukade industrin cirka 0,6 TWh el för 
kylprocesser år 1985 (källa STEV 1988:7). Detta 
motsvarar drygt 1 % av industrins totala elförbruk­
ning. Det bör med andra ord finnas en ansenlig kon- 
verterbar potential bland befintliga kylanläggning­ar .
Även värmepumpar kan bli intressanta för förbrän­
ningsmotordrift där marknaden i form av totalt in­
stallerad värmeeffekt var 2530 MW fram till 1986.
BILAGA 1
:-UVS Projekt 1(2)
GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EXEMPLEN
Propositionens förslag att på värmedelen ut (P:MKV:UT) reduceras 
energiskattens del av totala skatten. Samtidigt avräknas hela 
bränsleskatten på den del som motsvarar elproduktionen (EL:MKV:UT). 
Skatten på förlusterna fördelas proportionellt på andelen värme och 
el. Elskatt läggs sedan till på producerad el.
♦Bränsle
typ: Pris(inkl.moms)
E01 350 kr/MWh
Naturgas 350 kr/MWh
♦Eltaxor (exkl.moms)
Reduktion skatt
54 kr/MWh 
16 kr/MWh
Lågspänning :
Fast avg. 
Effekt vinter 
Arseffektavg.
400 kr/år 
304 kr/kW 
70 kr/kW
vinter HL 
vinter LL 
sommar HL 
sommar LLvinter nov-Bars,
640
320
304
höglaat:vardag.
kr/MWh
kr/MWh
kr/MWh
£r/MWh
Varav skatt 
72 kr/MWh
Högspänning (llkV):
Fast avg. 
Effekt vinter 
Arseffektavg.
vinter HL 
vinter LL 
vår/höst HL 
vår/höst LL 
sommar HL 
sommar LL
8000 kr/år 
54 kr/kW 
58 kr/kW
460 kr/MWh 
215 kr/MWh 
215 kr/MWh 
170 kr/MWh 
160 kr/MWh
iars, somnar aa
Tillkommer skatt 
72 kr/MWh
tl
N
♦Försäljning av el
Ekovisam:
(EXTRA FAST AVG.
höglast nov-mars 
låglast nov-mars 
höglast ap,se,ok 
låglast ap,se,ok 
höglast maj-aug
3000KR)
Varav 
457 kr/MWh 
218 kr/MWh 
187 kr/MWh 
187 kr/MWh 
111 kr/MWh
c.1 Jsl llüf/EPÏlttning)
skatt
♦Anläggningens tillgänglighet: 95%
♦Pannanläggningens verkningsgrad 
Bef och spets: 85%
♦Drifttid nov-mars
P ÅF- VVS Projekt 2
*Driftalternativ:
1 :Mkv utan värmepump
2: Mkv med värmepump där värmekällorna är laddluft, rökgaskondensermg 
och strålningsförluster från motorn. All förlustvärme återvinns.
3:Mkv med värmepump. Som alt2 med den skillnaden att värmepumpen
återvinner yttre värmekälla under den tid då mkv-aggregatet ej är i 
drift.
♦Beräkningar ■= exkl. moms
♦Undehåll: 50kr per producerad MWh el
*Investeringar :
-Mkv-aggregatet:
6400 resp. 8000 kr/kWel
-Tillägg vid vp-drift:
2000 resp. 2500 kr/kwv>„e Tld ,<rMelektor 3.5 (den eenare vid eoeeeerdrlft)
*Lån, avkastningskrav 6%realt 
♦Bidrag och stöd:
Det är troligt att räntebidrag alt stöd, för hela eller delar av 
investeringen, kan erhållas. Detta har dock ej beaktats i dessa 
beräkningar.

BILAGA 2
ENERGIBXTA
1989-05-22 
(ersätter 1985-02-01)
18.11:1
Bestämmelser och riktvärden 
för utsläpp vid förbränning
Vid all förbränning av bränslen - som olja, naturgas, 
kol, ved, torv och avfall - uppstår utsläpp (emissio­
ner) av olika slag, som kan vara skadliga för hälsa 
och miljö.
Rökgaserna innehåller huvudsakligen koldioxid, 
stoft, metaller, svaveloxider, kväveoxider och klor­
ider i varierande mängder. Mängderna beror främst 
på ursprungshalterna i det bränsle som eldas. Dess­
utom innehåller rökgaserna mycket varierande hal­
ter av kolmonoxid, organiska ämnen och oförbränt 
kol. Dessa halter, liksom halten av de kväveoxider 
som härstammar från kvävet i förbränningsluften, 
beror på hur förbränningsutrustningen är konstrue­
rad samt hur förbränningen styrs.
Vattenföroreningar i form av metaller och organiska 
ämnen kan förekomma i lakvatten (dräneringsvat- 
ten) från bränslelager och deponeringsplatser för 
aska. Föroreningar av liknande slag kan också fin­
nas i vatten från pannor som våtsotas samt från 
våtutmatning av aska. Aska från oljeeldning är sur 
och innehåller nickel och vanadin. Aska från kol-, 
torv- och vedeldning däremot är basisk. I denna 
aska finns ett stort antal metaller.
vårdsverk, länsstyrelser samt kommunernas bygg­
nadsnämnder och miljö- och hälsoskyddsnämnder 
ser till att lagar och förordningar följs. Riksdagen be­
slutade våren 1988 att ändra prövningsordningen 
enligt miljöskyddslagen fr.o.m. den 1 juli 1989 och att 
skärpa miljökraven. Den nya ordningen innebär:
• Lokaliseringen av förbränningsanläggningar med 
en tillförd effekt över 200 MW prövas av regeringen 
(bostadsdepartementet) enligt naturresurslagen 
varefter frågan om tillstånd enligt miljöskyddslagen 
beslutas av koncessionsnämnden för miljöskydd. 
För anläggningar mellan 10 och 200 MW (för gas­
turbiner 0-200 MW) räcker det med tillstånd av läns­
styrelsen. Fastbränsleeldade anläggningar och sta­
tionära förbränningsmotorer mellan 0,5 och 10 MW 
anmäls till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kom­
munen. För övriga mindre pannor räcker det med 
byggnadslov.
• Med anläggning avses enligt miljöskyddslagen 
t.ex. ett värmeverk med en eller flera pannor. Till­
ståndet och dess villkor avser hela anläggningen 
men kan också sökas för ett helt fjärrvärmesystem 
med ett eller flera tillhörande värmeverk.
Buller och damm från förbränningsanläggningar 
kommer främst från transporter och hantering av 
bränsle och aska. Luft- och rökgasfläktar bidrar ock­
så till uppkomsten av buller.
För att begränsa utsläppen av luftföroreningar utrus­
tas anläggningarna med olika typer av rökgasre­
ning. Hur reningen utformas beror på anläggning­
ens typ och storlek och utsläppskraven. Förorenat 
vatten samlas upp och renas före utsläpp. Lakvatten 
från deponeringsplats begränsas genom lämplig ut­
formning av deponin. Transportanordningar och 
fläktar utrustas med bullerdämpande skydd. Bräns­
lelagret och dess transportanordningar byggs in 
eller förses med anordningar för att begränsa dam­
ningen.
Lagstiftning, allmänna råd och villkor i enskilda ären­
den styr val av reningsutrustning och tillsyn av an­
läggningar för att utsläpp skall hållas inom uppsatta 
gränsvärden. Aktuella lagar är naturresurslagen, 
miljöskyddslagen, plan- och bygglagen, lagen om 
svavelhaltigt bränsle samt hälsoskyddslagen. Kon­
cessionsnämnden för miljöskydd, statens natur-
• Länsstyrelserna utövar tillsyn enligt miljöskydds­
lagen av alla tillståndspliktiga anläggningar medan 
kommunerna är tillsynsmyndigheter för anmälnings- 
pliktiga och övriga anläggningar. Kommunerna kan 
även ta över tillsynen över tillståndspliktiga anlägg­
ningar. Naturvårdsverket är central tillsynsmyndig­
het.
• Koncessionsnämndens tillståndsbeslut kan över­
klagas till regeringen (miljö- och energidepartemen­
tet). Länsstyrelsernas beslut i tillståndsärenden lik­
som alla beslut i tillsynsärenden överklagas hos 
koncessionsnämnden. Koncessionsnämndens be­
slut i sådana ärenden kan inte överklagas.
• Parallellt med tillståndsvillkoren gäller lagen och 
förordningen om svavelhaltigt bränsle. Dess be­
stämmelser gäller alla bränslen och anläggningar, 
nya som befintliga. Fr.o.m. år 1989 har bestämmel­
serna skärpts så att högst 0,19 gram svavel får släp­
pas ut per MJ bränsle (g S/MJ), se tabellen. För 
tjockolja motsvarar detta 0,8% svavel. För nya kol­
eldade anläggningar får dock utsläppet inte över­
stiga 0,05 g S/MJ som årsmedelvärde. I miljöpropo-
(forts på baksidan)
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sitionen våren 1988 aviserades en ytterligare skärp­
ning till 0,10 g S/MJ (0,4% i olja) lör mindre förbrän­
ningsanläggningar och 0,05 g S/MJ (0,2% i olja) för 
större. Dessa framtida krav avser de genomsnittliga 
utsläppen över året från samtliga bränslen och skall 
införas successivt under 1990-talet med början i 
storstäderna i Sydsverige år 1993. Hårdare krav kan 
komma att ges i samband med prövningen enligt 
miljöskyddslagen. Detta kan bli fallet t.ex. för stora 
kraftverk. En miljöavgift på 30 kr/kg svavel vid olje­
eldning har också föreslagits av Miljöavgiftsutred- 
ningen. Förslag till svavelavgifter för andra bränslen 
skall lämnas under oktober 1989.
• Kraven beträffande utsläpp av kväveoxider, stoft, 
m.m. fastställs individuellt vid tillståndsprövningen. 
Riktlinjer för kväveoxidkraven beslutades av riks­
dagen våren 1988, se tabellen. Härvid skärptes kra­
vet för nya kolanläggningar till 0,05 g NOx/MJ.
I övrigt kan nämnas:
• Naturvårdsverket har i "Allmänna råd (87:2) för 
fastbränsleeldade anläggningar” givit riktlinjer för 
stoftutsläpp, skorstenshöjder och hantering av rest­
produkter för anläggningar i storleken 0,5-10 MW.
• För avfallsförbränning har naturvårdsverket och 
statens energiverk utarbetat utsläppskrav (ENA- 
utredningen) som regeringen godkänt genom en 
skrivelse till riksdagen våren 1987. Kraven beträf­
fande dioxinutsläpp har därefter skärpts genom 
praxis, se tabellen.
• I nybyggnadsreglerna till den reviderade Svensk 
Byggnorm, som kom ut i mars 1989, finns bestäm­
melser för olje- och fastbränsleeldade pannor, kami­
ner och andra uppvärmningsanordningar i villor och 
fastigheter. Bestämmelserna gäller pannor upp till 
500 kW för fastbränsle och 10 MW för olja och gas, 
för vilka enbart krävs byggnadslov.
Tabellerna som följer sammanfattar de krav som gäl­
ler i dag för utsläpp till luft från olika anläggningar.
Nuvarande och framlida krav och riktlinjer lör svavel- och kväveoxidutsläpp
Bränsle Svavel
gS/MJ bränsle 
(viktprocent i olja)
Nuvarande krav
Svavelhaltiga bränslen (exkl. tunnolja) 
Tunn eldningsolja 
Kol, nya anläggningar 
Kol. befintliga anläggningar 
övriga, nya stora anläggningar «1 
övriga, nya mindre anläggningar «
0,19 ’> (0.8%) 
0.05«(0,2%) 
0,05*1
0,10-0,17*1
Kväveoxider 
NO, räknade som 
g NOj/MJ bränsle
0,05*1
0,05-0,10*1
0,10-0,20«)
Tunn eldningsolja
Nya kolanläggningar
Stora nya 0 befintliga anläggningar *i
Mindre nya 0 befintliga anläggningar5 '°i
1 ) Max. värde enligt lagstiftning för alla bränslen. Stockholm och Göteborg har beslutat om lägre nivå för tjock olja
2) Arsgenomsnitlsvärde enligt lagstiftning, max. 0,3%
3) Årsmedelvärde enligt lagstiftning
4) Över 300 ton NO,/år
5) Över 10 MW tillförd effekt, mindre än 300 ton NO,/år
6) Riktlinjer för tillståndsprövningen (årsmedelvärde)
7) Fr.o.m. 1995 för NO„ införs successivt fr.o.m. 1993 för svavel
8) Detaljutformning av ny svavelförordning ännu ej klar
9) över 400 ton svavel/år, över 600 ton NO,/år för befintliga anläggningar med undantag för anläggningar i W.S.X. Y Z AC BD län 
10) Under 400 ton svavel/år, 150-600 ton NO,/år för befintliga anläggningar med samma undantag som i fotnot 9.
Framtida krav *>■)
0,05*1(0.2%)
0,05*i
0,05*1(0,2%)
0,10*>(0,4%)
0,05*1
0,05-0.10*1
0,10-0.20*1
(forts på nästa sida)
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Emissionsforderungen nach TA Luft ’66
BRENNSTOFF
FEUERUNGS­
ART
GELTUNGS­
BEREICH
SAUER­
STOFF-
GEHALT
Im trockonon 
Abgas
Vol %
STAUB
(mg/m3 Abgas)
KOHLEN­
MONOXID
(mg/m3 Abgas)
STICKSTOFF­
OXIDE 
(als NO;)
(mg/m3 Abgas)
SCHWEFEL­
OXIDE 
(als S02)
(mg/m3 Abgas)
HALOGEN- 
VERBIN­
DUNGEN 
(mg/m3 Abgas)
CMof\jo<•
»«««• wmo/-
»ion
Könio
Staub-, Rosl- 
fouorung
1-50 MW
7 <5 MW: 150 
>5 MW: 50
250
(< 2.5 MW nur bol 
Nonnlasl)
500 2000
(Zugnbo bosbchor 
Sorbonllon)
Keine Emissions- 
grenzwcrlo
—
K» •
Wiibolschicht-
louorung
1-50 MW
7 <5 MW: 150 
>5 MW: 50
250
(< 2.5 MW nur bol 
Hennins!)
< 20 MW: 500 
> 20 MW: 300
400
(odor Sch wc lui- 
omlsstonsyrad
max. 25 %)
Keino Emissions- 
grcn2wcMo
Holzöl
öllouonjng
HEL 1-50 MW 
HS 5-50MW
3
HEL RuOzahl 1 
HS :80
S-Gohalt
> 1%:50
170
HEL 250
HS 450 1700
Wenn Masson- 
slrom
> ojkg/n >o.oskg/h
30.0 mj/m1 1 rrvj/m’
Erdgas 
Gasfouorung 
10-100 MW 3 5 100 200 35
Wonn Masson- 
strom
> o j kg/h > o.Oi kg/h
3O.0 mg/m® 5 (Tvj/m1
Vorbronnungs- 
r( ?
>V1MW 5 130 650
Viortakt: 500
Zwoilakt: 600 
Dlosol < 3 MW:
4000
Diosol > 3 MW: 
2000
vorglolchbar
HEL
Wenn Masson- 
strom
> OJ kg/h > 0.05 kç/h 
30.0 mtym' Smç/m’
ÜAirblno 
< 60000 m3/h 
> 60000 m3/h
15 RuOzahl 4 
RuOzahl 2
100 350
300
bol Erdgas 
odor HEL koino 
Emlssionsgronz- 
wono
Wenn Masson- 
Slrom
> OJ kg/ti > 0.05 kg/h 
30.0 Mty/m' 5 ümym1
Müllvortoron-
nungsanlago 11 30 100 500 100 50 2
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Tillförd Max NOx-
Land
effekt utsläpp
MW mg/MJ Anmärkning
USA > 73 90 Elprod. anläggning
> 29 50 Vissa stater kan ha 
strängare krav
Japan > ca 500 30 Härdare krav gäller 
för vissa starkt ut-
ca 40-500 60 släppsbelastade om-
ca 10-40 70 röden
> ca 10 80
Västtyskland > 300 30 Nya krav gäller även
5-300 50 för befintliga an­
läggningar. Dessa är
beroende av anlägg­
ningens Slder
Schweiz > 300 30 Gäller även befint-
1-300 50 liga anläggningar
Österrike > 300 20
150-300 40
50-150 50
Nederländerna > 50 50
Internationella utsläppskrav for NOx från gaseldade anläggningar. Samtli 
g cl gäller för nyanläggningar om inte annat cinges.
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